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Split f/c
2300 kcal/h

P iso/techo f/c
6000 kcal/h

P iso/techo f/c
6000 kcal/h

P iso/techo f/c
6000 kcal/h

P iso/techo f/c
6000 kcal/h

P iso/techo f/c
6000 kcal/h

P iso/techo f/c
6000 kcal/h

P iso/techo f/c
6000 kcal/h

P iso/techo f/c
6000 kcal/h

P iso/techo f/c
6000 kcal/h

P iso/techo f/c
6000 kcal/h

Split f/c
4500 kcal/h

Split f/c
4500 kcal/h

Split f/c
4500 kcal/h

Split f/c
4500 kcal/h

Split f/c
4500 kcal/h

Split f/c
4500 kcal/h

Split f/c
4500 kcal/h

Split f/c
4500 kcal/h
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Split f/c
4500 kcal/h
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AA AA

RIA 

INTERNACION

INTERNACIONINTERNACION

INTERNACION
OFFICE

Ba. PersonalTermotanque
y lavachatas

JEFE DE SERVICIO piso

TABLEROS

ESTAR PADRES

SUM 63 PERSONAS

SALA DE LECTURA

SALA DE reuniones

BAÑOS HOMBRES

OFFICE

E. ENFERMERIA

INTERNACION INTERNACION

INTERNACIONINTERNACION

INTERNACION

BAÑOS MUJERES

ASEO

BºDISCAPACITADOS

BºPERSONAL
BºJEFATURA

BºPº

INTERNACION

CIRCULACION

M. LIMPIO

M. SUCIO

OFFICE
Ba. PersonalTermotanque

y lavachatas

OFICINA
NUTRICIONISTA

SALA DE ESPERA

INTERNACION

PREPARACION
ALIMENTOS PACIENTES

DEPOSITO ALIMENTOS

RECEPCION

ADMINISTRACION

REFERENCIAS

1 Unidad condensadora

2 Unidad evaporadora

Matafuego de 5kg. tipo ABC

Indicadores de Salida de
Emergencia según Normativa

1
Split f/c

3000 kcal/h

2

2

2

Split f/c
4500 kcal/h

EXPEDIENTE N°:

OBRA:
DIRECCION DE OBRAS DE SALUD

PLANO:

FECHA:ESCALA:321-97.990/2017 1:150 Jul/20

"OBRAS EN SECTORES VARIOS- H° JUAN DOMINGO PERÓN"

ESQUEMA INSTALAC. AIRES Y CONTRA INCEND. - CENTRO RECUPERACION NUTRICIONAL
Tartagal-Dpto San Martín Prov. de Salta


